Ж У Р Н А Л
регистрации проверок № 2
дыхательных аппаратов со сжатым кислородом
Начат:_____________________
Окончен:___________________
	Дата поступления на проверку (в ремонт)
	Сведения о приеме на проверку
(в ремонт)
	Результаты проверки № 2 (ремонта)
	Результаты проверки № 1
	Заключение и подпись старшего мастера ГДЗС о пригодности аппарата к использованию
	Фамилия и подпись лица

	
	Владелец (подразделение) аппарата
	Заводской № и год выпуска аппарата
	Фамилия и подпись лица, принявшего аппарат на обслуживание в ремонт)
	Перечень и характер установленных неисправностей
	Перечень замененных деталей (частей, узлов)
	Герметичность при избыточном давлении, Па
	Герметичность при вакуумметрическом давлении, Па
	Постоянная подача кислорода, л/мин
	Сопротивление открытия избыточного клапана дыхательного мешка, Па
	Сопротивление открытия легочного автомата, Па
	Исправность работы звукового сигнализатора
	Давление кислорода в баллоне, кгс/см2
	подразделения в получении аппарата, дата получения
	базы ГДЗС, выдавшего аппарат, дата выдачи
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Ж У Р Н А Л
регистрации проверок № 2
дыхательных аппаратов со сжатым воздухом
Начат:_____________________
Окончен:___________________
	Дата поступления на проверку (в ремонт)
	Сведения о приеме на проверку
(в ремонт)
	Результаты проверки № 2 (ремонта)
	Результаты проверки № 1
	Заключение и подпись старшего мастера ГДЗС о пригодности аппарата к использованию
	Фамилия и подпись лица

	
	Владелец (подразделение) аппарата
	Заводской № и год выпуска аппарата
	Фамилия и подпись лица, принявшего аппарат на обслуживание в ремонт)
	Перечень и характер установленных неисправностей
	Перечень замененных деталей (частей, узлов)
	Герметичность систем высокого и редуцированного давления
	Герметичность воздуховодной системы с легочным автоматом и лицевой частью
	Исправность легочного автомата и клапана выдоха
	Редуцированное давление, МПа
	Срабатывание предохранительного клапана, МПа
	Срабатывание сигнального устройства, МПа
	Давление воздуха в баллоне, кгс/см2
	подразделения в получении аппарата, дата получения
	базы ГДЗС, выдавшего аппарат, дата выдачи
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Порядок ведения журналов регистрации проверок № 2 дыхательных ДАСВ.
При приеме ДАСВ в ремонт в графе 1 делается запись «ремонт».
Графы 5-13 заполняет лицо базы ГДЗС, выполняющее техническое обслуживание в объеме проверки № 2.
В графу 5 вносятся замечания, связанные с особенностями технического состояния аппарата и дополнительно выявленные отказы и неисправности.
Графа 6 содержит записи о наименовании и количестве замененных деталей, узлов аппарата, в том числе об израсходовании запасных частей из ЗИП.
Запись в графе 14 подтверждает факт выполнения работ по техническому обслуживанию в объеме проверки № 2.
Запись в графе 15 свидетельствует о том, у лица эксплуатирующего подразделения, получившего СИЗОД, отсутствуют претензии к качеству технического обслуживания в объеме проверки № 2. Дата получения/выдачи проставляется в обязательном порядке.
Если значение параметра при проведении проверки № 2 выходит за рамки, определяемые эксплуатационной документацией, или выявляется какое-либо отклонение от технических требований и которые на данном этапе не подлежат устранению, необходимо сделать запись в графе 14 соответствующего журнала.
Ответственность за правильные и своевременные записи в журналах несет старший мастер (мастер) базы ГДЗС.
После заполнения всех страниц журналы хранятся в течение 3 календарных лет.
